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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w f.omzy dziatajgc na podstawie:
— art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (Dz. U.
z2019r. poz. 59 z p6zn. zm.l);
— art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekoéw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z pézn. zm.?);
— § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
po dokonaniu analizy sprawozdan z badan laboratoryjnych probki wody pobranej w ramach
biezgcego nadzoru sanitarnego w dniu 06.10.2020 r. z wodociagu Jeziorko — SUW Jeziorko
(woda podawana na siec):
- Sprawozdanie Nr F.54.840.2020 z badan prébki wody z dn. 08.10.2020 r.
- Sprawozdanie Nr F.54.840.2020.1 z badan prébki wody z dn. 08.10.2020 .
- Sprawozdanie Nr M.54.1429.2020 z badan prébki wody z dn. 12.10.2020 r.

stwierdza przydatnos¢ wody do spozycia
w zakresie badanych parametréw

UZASADNIENIE

W ramach biezacego nadzoru sanitarnego pobrano probke wody z ww. wodociagu
dostarczajgcego wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Badania prébki wykonane
zostaly w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lomzy,
ul. Dworna 21, 18-400 Lomza.

Zakres badania obejmowat parametry grupy A:

— parametry mikrobiologiczne (Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogélna liczba
mikroorganizmow w 22°C),

— parametry organoleptyczne 1 fizykochemiczne (barwa, przewodnosé, stezenie jonéw
wodoru, smak, zapach, metnosé).

Przeprowadzone analizy ww. probki wykazaty, ze jako$¢ wody w badanym zakresie
spelnia wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ocena przydatnosci jest obowigzujaca do czasu przeprowadzenia nastepnego badania
laboratoryjnego probek wody z tego urzadzenia.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z pézn. zm.?); woit,
burmistrz, prezydent miasta jest obowigzany do informowania mieszkancoéw o jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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